
Água de Mafra - Boa para beber

A água distribuída pelos 
SMAS de Mafra apresentou 
uma boa qualidade, durante 
o período em questão, pelo 

que pode ser consumida 
com segurança.

Responsáv el da Qualidad e da Água:  

Susana Caroço

Data: 05/06/2025
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sadazilaeRsadadnegAomixáMominíM

Alumínio  (��g/L Al) 0002 100% 5 5 100%

Amóni o (mg/L NH4) 0,50 --- --- --- --- --- --- ---

Bactérias colif ormes (N/100 mL) 00 100% 21 21 100%

Benzo(a)pireno (��g/L) 0,010 --- --- --- --- --- --- ---

Cálcio  (mg/L Ca) --- --- --- --- --- --- --- ---

Cheiro a 25ºC (Fator de dilu ição) 03 100% 5 5 100%

Chumbo (��g/L Pb) 10 --- --- --- --- --- --- ---

Cloro residual liv re (mg/L) --- 0,3 0,8 --- --- 21 21 100%

Cloratos (mg/L) 0,25 --- --- --- --- --- --- ---

Cloritos (mg/L) 0,25 --- --- --- --- --- --- ---

Clostridium perfringens  (N/100mL) 0 --- --- --- --- --- --- ---

Cobr e (mg/L Cu) 2,0 --- --- --- --- --- --- ---

Conduti vidade (��S/cm a 20ºC) 2500 324 354 0 100% 5 5 100%

Cor (mg/L PtCo) 002 100% 5 5 100%

Crómio  (��g/L Cr) 50 --- --- --- --- --- --- ---

Dureza tota l (mg/L CaCO3) --- --- --- --- --- --- --- ---

Enterococos  (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 5 5 100%

Esch erich ia coli  (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 21 21 100%

Ferro  (��g/L Fe) 0002 100% 5 5 100%

Hidrocarbone tos Aromáticos Polic íclic os (��g/L): 0,10 --- --- --- --- --- --- ---

Benzo(b)fluor anteno (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Benzo(k)fluor anteno (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Benzo(ghi )perileno (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Indeno(1,2,3-cd)pireno (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Magnési o (mg/L Mg) --- --- --- --- --- --- --- ---

Manganês (��g/L Mn) 50 --- --- --- --- --- --- ---

Níquel (��g/L Ni) 20 --- --- --- --- --- --- ---

Nitritos (mg/L NO2) 0,5 --- --- --- --- --- --- ---

Número de colóni as a 22 ºC (N/mL) Sem alteração anormal --- --- 5 5 100%

Oxidabilid ade (mg/L O2) 5,0 --- --- --- --- --- --- ---

pH  (E. Sørensen) �• 6,5 e �” 9,5 7,5 (17ºC) 8,1 (18ºC) 0 100% 5 5 100%

Potássio  (mg/L) Sem alteração anormal --- --- --- --- --- --- ---

Radão (Bq/L) 500 --- --- --- --- --- --- ---

Sabor  a 25ºC (Fator de dilu ição) 03 100% 5 5 100%

Trihalometanos  - tota l (��g/L): 100 --- --- --- --- --- --- ---

Bromodi clorometano (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Bromofór mio (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Clorofór mio (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Dibromoc lorometano (��g/L) --- --- --- --- --- --- --- ---

Turvação (UNT) 4 < 0,30 1,1 0 100% 5 5 100%

1,2 – dicloroetano (��g/L) 00,3 100% 1 1 100%

Anti móni o (��g/L Sb) 001 100% 1 1 100%

Arsén io (��g/L As) 001 100% 1 1 100%

Benzeno (��g/L) 00,1 100% 1 1 100%

Boro (mg/L B) 05,1 100% 1 1 100%

Bromatos (��g/L BrO3) 001 100% 1 1 100%

Cádmio (��g/L Cd) 00,5 100% 1 1 100%

Cianetos (��g/L CN) 005 100% 1 1 100%

Cloretos (mg/L Cl) 0052 100% 1 1 100%

Fluor etos (mg/L F) 05,1 100% 1 1 100%

Mercúrio (��g/L Hg) 00,1 100% 1 1 100%

Nitratos (mg/L NO3) 005 100% 1 1 100%

Parâmetros Radioativos:

Atividade �  Tota l (Bq/L) --- --- --- 1 1 100%

Dose Indi cat iva Total (mSv/ano) 001,0 100% 1 1 100%

Pest icid as – total (��g/L): 005,0 100% 1 1 100%

Alacloro (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

AMPA (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Bentazona (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Clorpirifos  (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Deset ils imazina (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Deset ilt erbut ilazina (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Dimetenamida-P (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Dimetoato (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Diurão (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Glif osato (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Imidaclopr ide (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

MCPA (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Metalaxil- M (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

M656PH051 (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Metribuz ina (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Ometoato (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

S-Metol acloro (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Simazina (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Tebuc onazole (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Terbutila zina (��g/L) 001,0 100% 1 1 100%

Selénio (��g/L Se) 002 100% 1 1 100%

Sódi o (mg/L Na) 0002 100% 1 1 100%

Sulfatos (mg/L SO4) 0052 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (��g/L): 001 100% 1 1 100%

Tetracloroeteno (��g/L) --- --- --- 1 1 100%

Tricloroeteno (��g/L) --- --- --- 1 1 100%

MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO NO CONCELHO DE MAFRA 1. º Trimestr e de 2025

 01 de janeir o a
 31 de marçoZONA DE ABASTECIMENTO CONTROLADA - Sobr al da  Abelheira

Mapa elabor ado em conf ormidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto , tendo- se procedido à veri ficação  da qua lid ade da água da rede pública, através de análises 
periódi cas,  segundo o Progr ama de Cont rolo da Qualid ade da Água (PCQA) aprovado pela Entidade Regul ador a dos  Serviços de Águas e Resíduos  (ERSAR)

Informação com plementar relativa à aver iguação das situações de incumprimento dos  VP (causas e medidas corre tivas):
Não se registou nenhum  incumprimento neste trimestre.

Observações:                
Para mais informações sobr e dados da qualid ade da água por  zona de abast ecimento, con sulte os mapas no nosso síto da internet em http ://www. smas-mafra.pt
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Parâmetr os Conservati vos

Parâmetros Conservat ivos:  analisados pela entidade gest ora em alta - EPAL (zona 3)
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< 0,030

< 0,030
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LOCALIDADES / FREGUESIAS ABRANGIDAS

Freguesias:

- Encarnação

- Santo Isidoro (exceto Bairro Alto, Póvoa de Baixo, Campos e Casais 

  de Monte Bom)

- União de Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira

- Ericeira (exceto Pinhal dos Frades e Carrasqueira)

- Carvoeira (exceto Urzal)

- União de Freguesias da Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário

  (exceto Vila Franca do Rosário, Carapiteira, Picão e Portela da Ginja)

Localidades da freguesia de Mafra:

- Casal da Amoreira

- Casal da Ervideira


